Brandlasten in Rettungswegen
Kindertagesstatten (> 200 m?)
- Treppenraume -

1) in notwendigen Treppenraumen sind erlaubt:

O nicht brennbare Moébel (fest montiert und Rettungswegbreite vorhanden)
O Pflanzen (natiirlich und Rettungswegbreite vorhanden)

O Vorhéngel Jalousien zur Abdunkelung

2) in notwendigen Treppenraumen sind geduldet:

O Bilder mit Rahmen (oder rahmenlose Glashalter)

O Pinnwand o.4. (wenn < 1m?)

(O LcDI Plasma-Bildschirm max. 50“ (127 cm) Bildschirmdiagonale je Rauchabschnitt

Personen- und Geratescanner
(wenn Rettungsweg nicht eingeschrankt und mit Personal besetzt)

O Gehhilfen (Rollstiihle, Rollatoren u.a.)
(wenn Rettungsweg nicht eingeengt und / oder behindert wird)

O Geldautomaten (freistehend bzw. ohne Wanddurchbriiche;
Rettungswegbreite vorhanden)

3) in notwendigen Treppenraumen sind nicht erlaubt:

O brennbare Mébel (Einzelanordnung unter Beachtung der Rettungswegbreite)
O offene Garderoben
O Abfalleimer (geschlossen und nicht brennbar) | Abfalleimer (Wertstofftrennung)

O Wasserspender | Automaten fiir Speisen und Getranke (max. 2 je Rauchabschnitt)

O Rohren-Bildschirm

O Empfangstheken, Einbau horizontal: schwerentflammbar, vertikal: nicht brennbar und Nutzung mi
Brandlast

O Christbaum | Weihnachtsdekoration, sonstige leichtentflammbare Dekoration

O Spinde / Schranke /| SchlieRfacher
O Kinderwagen, Schlitten (wenn Rettungswegbreite vorhanden)

O Kopiergerat (+ Papier)
O schwerentflammbare Dekoration und Vorhdnge als Wandbekleidung

O Desinfektionsmittel (< 1 Liter)

Grundlage dieser Checkliste ist die Empfehlungen zur Risikoeinschétzung von Brandlasten in
Rettungswegen (2014-5) der AGBF Bund und des Deutschen Feuerwehr Verbandes
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Brandlasten in Rettungswegen 2
Kindertagesstatten (> 200 m?)

- notwendiger Flur -
(1. und zugleich 2. Rettungsweg oder einziger baulicher Rettungsweg)

1) im notwendigen Flur sind erlaubt:

O nicht brennbare Mébel (fest montiert und Rettungswegbreite vorhanden)

O Bilder mit Rahmen (oder rahmenlose Glashalter)

QO Pflanzen (natiirlich und Rettungswegbreite vorhanden)

O schwerentflammbare Dekoration und Vorhénge als Wandbekleidung

O Vorhénge/ Jalousien zur Abdunkelung

2) im notwendigen Flur sind geduldet:

brennbare Mébel

(Einzelanordnung unter Beachtung der Rettungswegbreite)

(wenn Gestell schwerentflammbar und Polster mit Nachweis DIN 66084 (Klasse P-a)
oder Umhiillung mit A-Material)

O offene Garderobe (nur Garderobenhaken, ansonsten keine weiteren Einbauten)
O Pinnwand o.a. (wenn < 1m?)

O Abfalleimer (geschlossen und nichtbrennbar)

O Wasserspender | Automaten fiir Speisen und Getranke (max. 2 je Rauchabschnitt)
O LCDI/ Plasma-Bildschirm max. 50“ (127cm) Bildschirmdiagonale je Rauchabschnitt

O Empfangstheken, Einbau horizontal schwerentflammbar, vertikal nicht brennbar und
Nutzung mit geringer Brandlast

O Personen- und Gerdtescanner (wenn Rettungsweg nicht eingeschrankt und
mit Personal besetzt)

O Spinde / Schranke | SchlieBfacher

O Gehhilfen (Rolistiihle, Rollatoren u.a.) (wenn Rettungsweg nicht eingeengt
und/oder behindert wird)

O Geldautomaten (freistehend bzw. ohne Wanddurchbriiche; Rettungswegbreite vorhanden)

O Desinfektionsmittel (< 1 Liter)

3) im notwendigen Flur sind nicht erlaubt:
O Abfalleimer (Wertstofftrennung)

O Rohren-Bildschirm
O Christbaum/ Weihnachtsdekoration, sonstige leichtentflammbare Dekoration

O Kinderwagen, Schlitten (wenn Rettungswegbreite vorhanden)
O Kopiergerat (+ Papier)

Grundlage dieser Checkliste ist die Empfehlungen zur Risikoeinschétzung von Brandlasten in
Rettungswegen (2014-5) der AGBF Bund und des Deutschen Feuerwehr Verbandes
©_katrinhelbig_



Brandlasten in Rettungswegen 3
Kindertagesstatten (> 200 m?)

- notwendiger Flur -
(einer von zwei unabhangigen Rettungswegen)

1) im notwendigen Flur sind erlaubt:

O nicht brennbare Mébel (fest montiert und Rettungswegbreite vorhanden)

O Bilder mit Rahmen (oder rahmenlose Glashalter)

(O Pflanzen (natiirlich und Rettungswegbreite vorhanden)

O schwerentflammbare Dekoration und Vorhénge als Wandbekleidung
O Vorhéange [ Jalousien zur Abdunkelung
O Desinfektionsmittel (< 1 Liter)

2) im notwendigen Flur sind geduldet:

O brennbare Mobel
(Einzelanordnung unter Beachtung der Rettungswegbreite)
(wenn Gestell schwerentflammbar und Polster mit Nachweis DIN 66084 (Klasse P-a) oder
Umhiillung mit A-Material)
(Wenn innerhalb der Nutzungseinheit im Spielflur --> keine Einschrankung)

O offene Garderobe (nur Garderobenhaken, ansonsten keine weiteren Einbauten)

O Pinnwand o.a. (wenn < 1m?)
O Abfalleimer (geschlossen und nichtbrennbar)

O Wasserspender /| Automaten fiir Speisen und Getranke (max. 2 je Rauchabschnitt)
O Rohren-Bildschirm
O LCDI/ Plasma-Bildschirm max. 50 (127cm) Bildschirmdiagonale je Rauchabschnitt

O Empfangstheken, Einbau horizontal schwerentflammbar, vertikal nicht brennbar und
Nutzung mit geringer Brandlast

O Personen- und Geratescanner (wenn Rettungsweg nicht eingeschrankt und
mit Personal besetzt))

O Christbaum | Weihnachtsdekoration, sonstige leichtentflammbare Dekoration
O Spinde | Schranke | SchlieBfacher (wenn nicht brennbar und dichtschlieBend)
O Kinderwagen, Schlitten (wenn Rettungswegbreite vorhanden)

O Kopiergerat (+ Papier)

O Gehhilfen (Rollstiihle, Rollatoren u.d.) (wenn Rettungsweg nicht eingeengt
und/oder behindert wird)

O Geldautomaten (freistehend bzw. ohne Wanddurchbriiche; Rettungswegbreite vorhanden)

3) im notwendigen Flur sind nicht erlaubt:

O Abfalleimer (Wertstofftrennung)

Grundlage dieser Checkliste ist die Empfehlungen zur Risikoeinschétzung von Brandlasten in
Rettungswegen (2014-5) der AGBF Bund und des Deutschen Feuerwehr Verbandes
©_katrinhelbig_



